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1. სამუშაო დოკუმენტაცია შემუშავებულია შემდეგი საფუძველზე    :

- ტექნიკური დავალება საპროექტო დოკუმენტაციის შემუშავებაზე    ;

- გეოლოგიურ საინჟინერო კვლევები-  ;

- საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის      ბრძანება №1-1/970;

- СНиП 3.05.04.85 "წყალმომარაგების და კანალიზაციის ნაგებობები და გარე ქსელები      ".

2. სამუშაო ნახაზებში მიღებული ტექნიკური გადაწყვეტილებები შეესაბამება მოქმედი გარემოსდაცვითი       , სანიტარული,

ჰიგიენური, სახანძრო და სხვა სტანდარტების მოთხოვნებს    , რომლებიც უზრუნველყოფენ ადამიანების სიცოცხლისა და    

ჯანმრთელობისთვის ობიექტის უსაფრთხო ექსპლუატაციას   , სამუშაო ნახაზებში მითითებული   ღონისძიებების

გათვალისწინების შემთხვევაში .

3. წყლის და კანალიზაცის საპროექტო სისტემების მიერთების ადგილები და ტექნიკური პარამეტრები სიღმე წნევა          ( , ,

წარმადობა და ა შ შეთანხმებულია შპს ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი . .)   „    “-ის შესაბამის სამსახურთან მიერთების  . 

ტექნიკური პირობების და მიერთების პროექტს შეასრულებს შპს ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი ის შპს თბილისის       „    “-   "

სატრანსპორტო კომპანიის დაკვეთით ავტობაზის რეკონსტრუქციის პროექტის მიღების შემდეგ "  №1     .

4. სანიაღვრე წყლის მიერთების ადგილი და ტექნიკური პარამეტრი შეთანხმებულია შპს თბილსერვის ჯგუფთან ქალაქის         „  “. 

სანიაღვრე ქსელთან მიერთების ტექნიკური პირობები იქნება შესრულებული შპს თბილსერვის ჯგუფი ს მიერ        „  “-    №1

ავტობაზის რეკონსტრუქციის პროექტის მიღების შემდეგ    .

5. სანიაღვრე წყლები გროვდება ლოკალურ გამწმენდ ნაგებუბაში და ფილტრაციის შემდეგ თვითდინებით მიდის          

პილიციის ქუჩაზე სანიაღვრე წყლების მიმღებ ჭაში     .

6. ლოკალური გამწმენდ ნაგებობის წარმადობა ჩერშეულია სამშებემლო კლიმატოლოგიის მონაცემების დაყრგნობით     "  "  .

7. საპროექტო გარე წყალმომარაგებასა და საკანალიზაციო ქსელების ნიადაგათ იქნება თიხის გრუნტი და ქვიშა კვლევის           .

დროს მიწისქვეშა წყლები მ სიღრმეზე არ არის მოძიებული   8.0     .

8. წყალმომაგარების საპროექტო ქსელსი გათვალისწინებულია პოლიეთილენის მილები დიამეტრით მმ         32-110  ГОСТ

18599-2001.

9. საყოფაცხოვრებო და წვიმის თვითდინებადი კანალიზაცია ეწყობა პოლიეთილენის ორმაგი გოფრირებული მილებით         

ПЭ100SDR11 დიამეტრით მმ160-500  SN16 ТУ 22.21.21-001-73011750-2017 და შესაბამისად  ГОСТ Р 54475-2011 .

10. წყალმომარაგების და საკანალიზაციო ქსელის ჭები კეთდება ასაწყობი რკინაბეტონისგან ელემენტებით         .

11. მილების ჩალადებამდე ნიადაგი მომზადდეს სერია შესაბამისად      3.008.9-6/86 .

12. მილსადენების დაყენებისას გზის ქუჩების ბილიკების და სხვა ტიპის საფარის ქვეშ თხრილის ამოვსება ძირიდან , , ,      ,   

საფარის ქვედა ფენამდე უნდა მოხდეს ქვიშიანი გრუნტით რომლის დატკებნა მდე რორციელდება       ,   Kcom≥0.95–  

ფენებით.
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Senoba-nagebobebis eqsplikacia

დასახელება შენიშვნა

საპროექტო

საპროექტო
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საპროექტო

საპროექტო

საპროექტო

საპროექტო

რეკონსტრუქცია

საპროექტო შენობები :

ნომე-
რი 

ელექტროქვესადგური

შესასვლელი

სარეკრიაციო ზონა 

სერვისცენტრი და ადმინისტრაცია  

სათადარიგო გასასვლელის სამორიგეო ჯიხური ც    (2 .)

სახანძრო რეზერვუარი მ , V=80 3

სამრეცხაო

სანიაღვრე წყლების ლოკალური გასაფილტრი ნაგებობა    :

დიზელის საწვავის რეზერვუარი მ ც  ,V=60,0 3 (2 .)

---

---

---

საპროექტო

პირობითი

აღნიშვნა
დასახელება შენიშვნა

sainJinro qselebi

პირობითი აღნიშვნები :

- საპროექტო პირობითი საზღვრები ფართობი მ  ,  -46944,0 2

- არსებული შენობები 

- საპროექტო შენობები  

- შემონაკირწყლი შენობის პერიმეტრზე    (სიგ მ.1 .)

- წყალსარინი ღარის მოწყობა ბეტონის სერია   , ,  Super Е600 – 600kH

ტონამდე მმ ცხაურით კომპლექტში  ( 60 ) (1000x399x420 )  

- საყრდენი კედელი  
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ღარი №1

ბუდე ПЭ100
∅400х36,3, L=7,00

გამოსაშვები К1-5 ∅110
L=3,00

გამოსაშვები К3-1 ∅110
L=4,10

გამოსაშვები К1-4 ∅110
L=3,00

ДК-1

ღარი №2

ღარი №3

ღარი №4

ღარი №5

ღარი №6

ღარი №7

გამოსაშვები К1-3 ∅110
L=3,00

გამოსაშვები К1-4 ∅110
L=3,00

შემყვანი В1 №2
∅63გამოსაშვები К1-1 ∅110

L=3,00

გამოსაშვები К1-5 ∅110
L=5,40

გამოსაშვები К1-2 ∅110
L=3,00

В1∅63
L=5,00

სურცელთან შეპირაპირების ხაზი 3  

16

jsr-a1p1-ml-geg-0001-01

27

საწვავ გასამართი სადგურის საოპერაციო-   

საწვავ გასამართი სადგური-  

სანიაღვრე კანალიზაცია  

საყოფაცხოვრებო  კანალიზაცია

ხანძარსაწინააღმდეგო წყლის   მილსადენი

სასმელ საყუფასხოხრებო წყლის მილსადენი -   

- სადრენაჟო ჭა 

- ტერიტორიის საპროექტო რ ბეტონის შემოღობვა რძ მ მ  /    - 778,5 . ., h=2,0 

საქვაბე7

11

16

სატუმბი ჭის წყლის (  )

სატუმბი ხანძარსაწინააღვდეგო ( )

ხანძარსაწინააღმდეგო წყლის ავზი  

ტექნიკური წყლის ავზი  

წყლის გასაფილტრი ჭა  

komerciuli

direqtori

oparaciaTa
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d. cirdava
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Semsrulebeli:
o. Sanalina
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Выпуск К1-2 ∅110
L=5,40
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L=5,40
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L=24,60
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L=2,70
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ღარი №7

Кд∅315
L=10,40

УП-15
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∅500 (DN/ID)
L=61,00

∅500 (DN/ID)
L=61,30

∅500 (DN/ID)
L=13,65

А2

informacia damkveTis Sesaxeb

damkveTi:

ჯეოსილქროუდ

S.p.s Tbilisis satransporto kompania

furceli furclebi 

misamarTi:

q. Tbilisi, Joresis (policiis) q., #7
01.19.22.007.047

obieqti:

#1 avtobaza

qselis gegma
K2

wyalmomaragebis da kanalizaciis

gare qseli

დასახელება შენისვნაპირობითი

აღნიშვნა

პროექტისანიაღვრე კანალიზაცია 

სურცელთან შეპირაპირების ხაზი 2  

jsr-a1p1-ml-geg-0001-02

sainJinro qselebi
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direqtori

oparaciaTa

direqtori

d. cirdava

a. gikaSvili

Semsrulebeli:

o. Sanalina

teqnikuri

menejeri

s. Tolordava



informacia damkveTis Sesaxeb

damkveTi:

ჯეოსილქროუდ

S.p.s Tbilisis satransporto kompania
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q. Tbilisi, Joresis (policiis) q., #7
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∅315

M 1:500 ჰორიზონტალურად

M 1:100 ვერტიკალურად

საპროექტო ნიშნული მილის  

ან ღარის მ , 

მიწის საპროექტი 

ნიშნული მ, 

მილის აღნიშვნა 

და იზილაციის ტიპი  

ფუძე

ქანობი, სიგრძე მ, 

მანძილი მ, 

ნომერი ჭის წერტილის , ,
მოხვევის კუთხის 

ნიშნული მ, 

მიწის ნატურალური 

‰

K არსებ.

გოფრირებული პოლიეთილენის ორმამაგი მილი    DN/OD 160 / 136  (6მ.),
SN16 ТУ 22.21.21-001-73011750-2017

მილი თუჯის  ВЧШГ
∅150 ГОСТ 9583-75
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ბრტყელი გრუნტის  H=0.1მ. (Kშემ.>0.95) ქვიშით მომზადება 

wyalmomaragebis da kanalizaciis

gare qseli

qselis gegma

K 1 (დაწყება)

jsr-a1p1-ml-prf-0001-01

komerciuli

direqtori

oparaciaTa

direqtori

d. cirdava

a. gikaSvili

Semsrulebeli:

o. Sanalina

teqnikuri

menejeri

s. Tolordava37
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გოფრირებული პოლიეთილენის ორმამაგი მილი    DN/OD 160 / 136  (6მ.),
SN16 ТУ 22.21.21-001-73011750-2017
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informacia damkveTis Sesaxeb

damkveTi:

ჯეოსილქროუდ

S.p.s Tbilisis satransporto kompania

furceli furclebi 

misamarTi:

q. Tbilisi, Joresis (policiis) q., #7
01.19.22.007.047

obieqti:
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M 1:500 ჰორიზონტალურად

M 1:100 ვერტიკალურად

საპროექტო ნიშნული მილის  

ან ღარის მ , 

მიწის საპროექტი 

ნიშნული მ, 

მილის აღნიშვნა 

და იზილაციის ტიპი  

ფუძე

ქანობი, სიგრძე მ, 

მანძილი მ, 

ნომერი ჭის წერტილის , ,
მოხვევის კუთხის 

ნიშნული მ, 

მიწის ნატურალური 
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გოფრირებული პოლიეთილენის ორმამაგი მილი    DN/OD 160 / 136  (6მ.),
SN16 ТУ 22.21.21-001-73011750-2017

ბრტყელი გრუნტის  H=0.1მ. (Kშემ.>0.95) ქვიშით მომზადება 

გოფრირებული პოლიეთილენის ორმამაგი მილი    DN/OD 160 / 136  (6მ.),
SN16 ТУ 22.21.21-001-73011750-2017
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ბრტყელი გრუნტის  H=0.1მ. (Kშემ.>0.95) ქვიშით მომზადება ბრტყელი გრუნტის  H=0.1მ. (Kშემ.>0.95) ქვიშით მომზადება 
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qselis gegma

K 1 (გაგრძელება)

პოზ.4 პოზ.7 პოზ.4 პოზ.7

wyalmomaragebis da kanalizaciis
gare qseli

jsr-a1p1-ml-prf-0001-02

komerciuli
direqtori

oparaciaTa
direqtori

d. cirdava

a. gikaSvili

Semsrulebeli:
o. Sanalina

teqnikuri
menejeri

s. Tolordava



informacia damkveTis Sesaxeb

damkveTi:

ჯეოსილქროუდ

S.p.s Tbilisis satransporto kompania

furceli furclebi 

misamarTi:

q. Tbilisi, Joresis (policiis) q., #7
01.19.22.007.047

obieqti:

#1 avtobaza
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К1

430,00

M 1:500 ჰორიზონტალურად

M 1:100 ვერტიკალურად

საპროექტო ნიშნული მილის  

ან ღარის მ , 

მიწის საპროექტი 

ნიშნული მ, 

მილის აღნიშვნა 

და იზილაციის ტიპი  

ფუძე

ქანობი, სიგრძე მ, 

მანძილი მ, 

ნომერი ჭის წერტილის , ,
მოხვევის კუთხის 

ნიშნული მ, 

მიწის ნატურალური 

‰

გოფრირებული პოლიეთილენის ორმამაგი მილი    DN/OD
160 / 136  (6მ.),SN16  ТУ 22.21.21-001-73011750-2017

ბრტყელი გრუნტის  H=0.1მ.(Kშემ.>0.95) ქვიშით მომზადება 

wyalmomaragebis da kanalizaciis
gare qseli

qselis gegma

K 1 (დამთავრება)

sakanalizacio Webis cxrili (dawyeba)
sakanalizacio Webis cxrili (damTavreba)

jsr-a1p1-ml-prf-0001-03

komerciuli
direqtori

oparaciaTa
direqtori

d. cirdava

a. gikaSvili

Semsrulebeli:
o. Sanalina

teqnikuri

menejeri

s. Tolordava
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ბუდე ПЭ100
∅400х36,3 L=20,10

21,30 150,30 75,30 26,50 108,45

0,
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430,00

M 1:500 ჰორიზონტალურად

M 1:100 ვერტიკალურად

საპროექტო ნიშნული მილის  

ან ღარის მ , 

მიწის საპროექტი 

ნიშნული მ, 

მილის აღნიშვნა 

და იზილაციის ტიპი  

ფუძე

ქანობი, სიგრძე მ, 

მანძილი მ, 

ნომერი ჭის წერტილის , ,
მოხვევის კუთხის 

ნიშნული მ, 

მიწის ნატურალური 

‰

informacia damkveTis Sesaxeb

damkveTi:

ჯეოსილქროუდ

S.p.s Tbilisis satransporto kompania

furceli furclebi 

misamarTi:

q. Tbilisi, Joresis (policiis) q., #7

01.19.22.007.047

obieqti:

#1 avtobaza

profili

B1 (dawyeba)

ბრტყელი გრუნტის  H=0.1მ. (Kშემ.>0.95) ქვიშით მომზადება 

მილი ПЭ100 SDR11-110x10.0 სასმელი ГОСТ 18599-2001

wyalmomaragebis da kanalizaciis

gare qseli

jsr-a1p1-ml-prf-0001-04

komerciuli

direqtori

oparaciaTa

direqtori

d. cirdava

a. gikaSvili

Semsrulebeli:

o. Sanalina

teqnikuri

menejeri

s. Tolordava

В1

0,
99

4
39

,3
5

4
39

,5
0

4
39

,4
5



informacia damkveTis Sesaxeb

damkveTi:

ჯეოსილქროუდ

S.p.s Tbilisis satransporto kompania

furceli furclebi 

misamarTi:

q. Tbilisi, Joresis (policiis) q., #7

01.19.22.007.047

obieqti:

#1 avtobaza

т.6 ПГ-3 поз.9

4
4
4
,5
0

4
4
2,
30

4
4
4
,0
5

168

В1

т.1

4
4
4
,6
0

4
4
2,
80

1,
80

21,80

4
4
2,
90

т.5 УП-8

20,20 72,40

т.7

4
4
1,
15

4
4
1,
10

4
39

,3
5

1,
75

4
4
4
,5
2

4
4
3,
50

4
4
2,
56

4
4
2,
31

0,
80

4
4
1,
76

27 33

8,30

4
4
4
,2
3

4
4
1,
90

4
4
2,
4
8

2,
02

4
4
4
,4
0

4
4
1,
95

0,
80

4
4
2,
52

44,40

0,
80

4
4
3,
92

3,0

ბუდე ПЭ100
∅400х36,3 L=20,10

В
ре

зк
а
 в

 с
ущ

. 
се

т
ь

т.7

4
4
1,
15

4
4
1,
10

4
39

,9
6

1,
13

МК-1

3,00

4
4
1,
23

4
4
1,
10

4
39

,9
8

2,0

4
39

,9
8

1,
12

h=
1,
00

42,00 72,40

Т
ру

ба
 с

т
а
ль

на
я 

эл
-с

ва
рн

а
я 

∅
57

х3
,0

ГО
СТ

 1
07

04
-9

1

8,30 44,40

443,90
(0,000)

т.2

4
4
1,
90

поз.7

5.0

0,
8

4
4
2,
13

4
4
1,
63

5.0

4
4
0,
83

10

К
1

П
Э

4
4
0,
79

440,41
∅160

4
4
1,
58

4
4
0,
78

0,
8

1,43

მ
ი
ლ
ი
 П

Э
1

0
0

 S
D

R
1

1
-1

1
0

x1
0
.0

ს
ას
მ
ე
ლ
ი
 Г

О
С

Т
 1

8
5

9
9
-2

0
0
1

0,
22

поз.4

4
38

,2
0

4
37

,1
4

4
38

,2
4

УП-1

13,10

4
37

,5
0

პოზ.6

5,40

4
37

,6
0

4
37

,8
0

4
37

,4
4

4
38

,3
0

441,00
(0,000)

1,
10

4
36

,2
9

К
1

П
Э

437,26
∅160

1,
31

4
36

,8
6

4,28

62,2

4
36

,3
2

1,
18

13,10
5,0

5,40

0,
2

მილი ფოლადის 
∅219х4,0

 ГОСТ 10704-91

В21

440,80

30
00

437,60

11900

-3,450
min დონე

440,60
max დონე

30
0

20
0

ლუქი

∅1000

∅219х4,0

754 ავზის რკინაბედონის 
ფილა h=200მმ

436,29

საზანძრო რეზერვუარი  V=80მ3 (პოზ.6)
საერთო ხედი 

სახანძრო რეზერვუარი 
TboizolaciaSi

430,00

M 1:500 ჰორიზონტალურად

M 1:100 ვერტიკალურად

საპროექტო ნიშნული მილის  

ან ღარის მ , 

მიწის საპროექტი 

ნიშნული მ, 

მილის აღნიშვნა 

და იზილაციის ტიპი  

ფუძე

ქანობი, სიგრძე მ, 

მანძილი მ, 

ნომერი ჭის წერტილის , ,
მოხვევის კუთხის 

ნიშნული მ, 

მიწის ნატურალური 

‰

ბრტყელი გრუნტის  H=0.1მ. (Kშემ.>0.95) ქვიშით მომზადება ბრტყელი გრუნტის  H=0.1მ. (Kშემ.>0.95)
ქვიშით მომზადება 

profili

B1 (gagrZeleba)

wyalmomaragebis da kanalizaciis
gare qseli

მილი ПЭ100 SDR11-110x10.0 სასმელი

ГОСТ 18599-2001

მილი ПЭ100 SDR11-110x10.0 სასმელი

ГОСТ 18599-2001

sakanalizacio Webis cxrili (ქსელი B1)

jsr-a1p1-ml-prf-0001-05

komerciuli

direqtori

oparaciaTa
direqtori

d. cirdava

a. gikaSvili

Semsrulebeli:

o. Sanalina

teqnikuri
menejeri

s. Tolordava

2,
21



informacia damkveTis Sesaxeb

damkveTi:

ჯეოსილქროუდ

S.p.s Tbilisis satransporto kompania

furceli furclebi 

misamarTi:

q. Tbilisi, Joresis (policiis) q., #7

01.19.22.007.047

obieqti:

#1 avtobaza

439,17
∅315

438,30
∅400

439,10
∅315

441,00
(0,000)

т.4

1,
72

ПГ-4

26,20
4
4
0,
50

4
4
1,
20

0,
80

К
1

П
Э

4
4
0,
4
0

30

439,88
∅160

т.3

К
1

П
Э

2

7,40

УП-7

3,90

т.10поз.4

4
4
0,
87

4
4
0,
90

4
39

,9
7

4
4
1,
38

4
4
0,
95

4
4
0,
99

4
4
0,
80

4
4
0,
93

4
4
0,
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0,
93

К
2

П
Э

439,24
∅160

0,
80

13,40

1,5 1

2,1

2,0

4
4
0,
00

4
4
0,
00

4
39

,9
9

Т
ру

ба
 П

Э
10

0 
S
D
R
11
-9

0х
8,
2 

пи
т
ье

ва
я

ГО
СТ

 1
85

99
-2

00
1

Т
ру

ба
 П

Э
10

0 
S
D
R
11
-1

10
х1

0,
0 

пи
т
ье

ва
я

ГО
СТ

 1
85

99
-2

00
1

4
39

,9
9

УП-15

24,70

УП-16 УП-17

5,90 6,90

т.8

10,10

4
4
1,
57

4
4
1,
18

4
4
0,
68

4
4
1,
00

4
4
0,
55

4
4
1,
11

4
4
0,
34

4
4
1,
05

4
4
0,
33

4
4
1,
10

К
2

П
Э

2

4
4
0,
20

0,
80

2,0

ბუდე ПЭ100
∅400х36,3 L=7,00

т.8

4
4
0,
33

4
4
1,
10

поз.16

5,00

4
4
0,
30

0,
80

10,10
10

39,00

4
4
0,
20

4
4
0,
30

0,
80

4
4
0,
70

4
4
1,
16

0,
90

442,20
(0,000)

8,0

4
4
0,
26

4
4
0,
34

т.5

2,4

УП-11

УП-10

20,50

УП-9 поз.2

5,20

4
4
4
,5
2

4
4
2,
85

1,
66

4
4
4
,1
0

4
4
3,
4
5

4
4
3,
70

443,25
(0,000)

0,
80

4
4
2,
90

29,80

1,7

1,7

т.10

4
4
0,
99

4
4
0,
80

4
4
0,
00

ПГ-2

2,
10

УП-18
УП-19

4
38

,1
6

4
38

,1
5

71,20

4
4
1,
30

10,50

1

1,
95

4
38

,1
7

0,
80

4,05

0,
80

81,70
2,0 32

4
37

,3
6

4
37

,3
5

0,
82

4
39

,6
6

1,
64

К
1

П
Э

10,2

4
37

,6
7

437,11
∅160

0,
4

К
2

П
Э

1,5

4
39

,9
7

439,10
∅315

К
2

0,95

0,
5

В1

24,70

Т
ру

ба
 П

Э
10

0 
S
D
R
11
-4

0х
3,
7 

пи
т
ье

ва
я

ГО
СТ

 1
85

99
-2

00
1

5,00

430,00

M 1:500 ჰორიზონტალურად

M 1:100 ვერტიკალურად

საპროექტო ნიშნული მილის  

ან ღარის მ , 

მიწის საპროექტი 

ნიშნული მ, 

მილის აღნიშვნა 

და იზილაციის ტიპი  

ფუძე

ქანობი, სიგრძე მ, 

მანძილი მ, 

ნომერი ჭის წერტილის , ,
მოხვევის კუთხის 

ნიშნული მ, 

მიწის ნატურალური 

‰

profili

B1 (დამთავრება)

wyalmomaragebis da kanalizaciis
gare qseli

მილი ПЭ100 SDR11-110x10.0 სასმელი ГОСТ 18599-2001
მილი ПЭ100 SDR11-110x10.0
სასმელი ГОСТ 18599-2001

მილი ПЭ100 SDR11-110x10.0 სასმელი

ГОСТ 18599-2001

ბრტყელი გრუნტის  H=0.1მ. (Kშემ.>0.95)
ქვიშით მომზადება ბრტყელი გრუნტის  H=0.1მ. (Kშემ.>0.95) ქვიშით მომზადება 

jsr-a1p1-ml-prf-0001-06

komerciuli
direqtori

oparaciaTa
direqtori

d. cirdava

a. gikaSvili

Semsrulebeli:
o. Sanalina

teqnikuri
menejeri

s. Tolordava

0,
25

4
39

,5
2

4
39

,4
6



informacia damkveTis Sesaxeb

damkveTi:

ჯეოსილქროუდ

S.p.s Tbilisis satransporto kompania

furceli furclebi 

misamarTi:

q. Tbilisi, Joresis (policiis) q., #7
01.19.22.007.047

obieqti:

#1 avtobaza

qselis gegma
B1

т.2

т.1

არსებული წყალსადენი 
∅225 ПЭ

ფუტლიარი ПЭ100
∅400х36,3
L=20,10 (ГНБ)

∅110
L=148,30

∅110
L=58,40

∅63
L=5,00

УП-12

УП-6
∅110
L=5,15

∅110
L=99,90

∅90
L=2,10

УП-8

В1

В1

В1
т.6

т.4

УП-13

∅110
L=6,30

∅32
L=44,40

МК-1
∅1000

∅110
L=32,70

т.10

∅110
L=10,50

ПГ-2

∅110
L=71,20

УП-19

∅110
L=8,60

ПГ-1

∅110
L=9,30∅110

L=5,70

УП-14

УП-5

УП-3
т.5

∅110
L=21,80

УП-10УП-11

УП-9

∅63
L=1,70

∅63
L=2,30

∅32
L=8,30

პოზ.11

поз.7

∅110
L=26,50

∅110
L=50,30

УП-15

∅110
L=24,70

∅110
L=26,20

პოზ.24

∅40
L=5,00 ПГ-4

∅110
L=10,10

∅110
L=6,90

∅110
L=5,90

∅110
L=3,90

поз.4

УП-18

т.7

∅57х3,0
L=3,00

т.3

УП-7

∅110
L=7,40

∅110
L=72,40

∅63
L=5,00

∅63
L=20,50

УП-16

УП-17

УП-20

∅110
L=2,00

∅110
L=20,20

т.8

∅110
L=2,10

ჩადინება ჭის თანაორმოში   ∅50

თანაორმო 500х500х500 (h)1
∅1500

∅110
L=1,95

15
00

ფუტლიარი ПЭ100
∅355х21,1
L=20,10 (ГНБ)

3

3 4

3

3

3
3

4
∅110
L=3,40

4

6

7

8
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9

4

10

10

1111

11

11

11

11

11

12

12

12

12

12

13

5

14
15

14
15

14
15

14
15

14
15

14
15

14
15

14
15

14
15

14
15

14
15

14
15

16
17

18
19

18
19

20

20

20

20

21
21

21 21

21

21 21

21

21

21

21

2121

22

22

23

23

24

25

25

26

ფუტლიარი ПЭ100
∅400х36,3
L=7,00

35

34

36
37

38
39

40

41

41

44

45
46

45
46

В1

14
15

14
15

14
1534.1

35

А

ПГ-3

10

14
15

ფუტლიარი ПЭ100
∅400х36,3
L=7,00

22т.9

∅110
L=12,60

21

wyalmomaragebis da kanalizaciis
gare qseli

jsr-a1p1-ml-prf-0001-01

komerciuli

direqtori

oparaciaTa

direqtori

d. cirdava

a. gikaSvili

Semsrulebeli:

o. Sanalina

teqnikuri

menejeri

s. Tolordava



informacia damkveTis Sesaxeb

damkveTi:

ჯეოსილქროუდ

S.p.s Tbilisis satransporto kompania

furceli furclebi 

misamarTi:

q. Tbilisi, Joresis (policiis) q., #7
01.19.22.007.047

obieqti:

#1 avtobaza

440,20
∅110

439,99
∅90

К2

3,85

4
4
2,
15

20

4
4
1,
24

1,
08

1

24,50

2 6

17,55

7

15,00 13,20

10

32,00

9

33,50

11

9,80

12

6,70

20

32,00

21

32,00

22

45,20

33

4
4
2,
30

4
4
1,
58

4
4
0,
60

4
4
2,
27

4
4
1,
4
2

4
4
1,
80

4
4
1,
70

4
4
1,
56

4
4
0,
50

4
39
,0
8

4
36
,2
5

4
4
2,
32

4
4
0,
87

4
4
0,
90

4
4
1,
08

4
4
1,
18

4
4
1,
24

4
4
1,
17

4
4
1,
00

4
4
0,
55

3,85

4
4
1,
16

1,
15

2,
4
2

4
39
,1
5

24,50
24,0

h=
0,
5

2,
30

4
39
,0
7

8

4
4
0,
90

поз.
23.1

2,70

4
39
,3
0

4
4
0,
76

23

6,10

4
39
,3
0

4
4
0,
4
2

31

24,10

4
38
,8
0

4
39
,8
7

32

3,60

4
38
,2
0

4
4
0,
15

34

4
37
,6
3

53,00

35

4
4
0,
60

53,00 53,00

4
37
,3
0

В
1
П
Э

4
39
,1
0

5,0
159,75

5,61

0,
4

4
38
,9
0

2,
00

2,
13

4
38
,8
3

4
38
,6
7

4
38
,9
7

2,
4
1

4
38
,5
0

2,
68

4
38
,4
5

2,
79

439,96
∅110

В
1
П
Э

1,9

4
38
,4
1

2,
76

В
1
П
Э

К
1
П
П

3,47 1,9

4
38
,2
5

2,
75

В
1
П
Э

20,62

4
37
,6
6

2,
99

4
37
,5
6

4
37
,3
3

3,
4
7

4
37
,3
1

3,
4
5

4
37
,2
8

3,
14

4
36
,9
9

2,
88

1,
20

4
36
,4
3

53,00

4
36
,9
7

3,
18

53,00
5,00

4
36
,1
6

4
,4
3

5,00

4
35
,8
9

1,
4
0

4
38
,4
3

4
38
,4
6

4
38
,3
0

32,00
18,4

24,10
12,0 10,25,05,0

54,00 53,00

4
39
,6
1

4
4
0,
80

лот.№1

430,00

M 1:500 ჰორიზონტალურად

M 1:100 ვერტიკალურად

საპროექტო ნიშნული მილის  

ან ღარის მ , 

მიწის საპროექტი 

ნიშნული მ, 

მილის აღნიშვნა 

და იზილაციის ტიპი  

ფუძე

ქანობი, სიგრძე მ, 

მანძილი მ, 

ნომერი ჭის წერტილის , ,
მოხვევის კუთხის 

ნიშნული მ, 

მიწის ნატურალური 

‰

wyalmomaragebis da kanalizaciis

gare qseli

profili

К 2 (dawyeba)

გოფრირებული პოლიეთილენის ორმამაგი მილი   
DN/OD 315, SN16 ТУ 2.21.21-001-73011750-2017

გოფრირებული პოლიეთილენის ორმამაგი მილი    DN/ID 400,
SN16 ТУ 22.21.21-001-73011750-2017

გოფრირებული პოლიეთილენის ორმამაგი მილი    DN/ID 500,
SN16 ТУ 22.21.21-001-73011750-2017

გოფრირებული პოლიეთილენის ორმამაგი  
მილი DN/ID 400,

SN16 ТУ 22.21.21-001-73011750-2017

გოფრირებული პოლიეთილენის ორმამაგი მილი    DN/ID 500,
SN16 ТУ 22.21.21-001-73011750-2017

ბრტყელი გრუნტის  H=0.1მ. (Kშემ.>0.95) ქვიშით მომზადება 

jsr-a1p1-ml-prf-0002-01

komerciuli
direqtori

oparaciaTa

direqtori

d. cirdava

a. gikaSvili

Semsrulebeli:
o. Sanalina

teqnikuri
menejeri

s. Tolordava

4
4
2,
31

4
4
0,
96

439,87
∅110



informacia damkveTis Sesaxeb

damkveTi:

ჯეოსილქროუდ

S.p.s Tbilisis satransporto kompania

furceli furclebi 

misamarTi:

q. Tbilisi, Joresis (policiis) q., #7

01.19.22.007.008

obieqti:

#1 avtobaza

33 29
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61,00

16
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Подключение к сущ. сети

1,
4
0

К2

440,65
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4
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К
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4
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,5
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440,22
∅160

19,40

430,00

M 1:500 ჰორიზონტალურად

M 1:100 ვერტიკალურად

საპროექტო ნიშნული მილის  

ან ღარის მ , 

მიწის საპროექტი 

ნიშნული მ, 

მილის აღნიშვნა 

და იზილაციის ტიპი  

ფუძე

ქანობი, სიგრძე მ, 

მანძილი მ, 

ნომერი ჭის წერტილის , ,
მოხვევის კუთხის 

ნიშნული მ, 

მიწის ნატურალური 

‰

profili

K 2 (gagrZeleba)

wyalmomaragebis da kanalizaciis

gare qseli

ბრტყელი გრუნტის  H=0.1მ. (Kშემ.>0.95) ქვიშით მომზადება ბრტყელი გრუნტის  H=0.1მ. (Kშემ.>0.95) ქვიშით მომზადება 

გოფრირებული პოლიეთილენის ორმამაგი მილი    DN/ID 500,
SN16 ТУ 22.21.21-001-73011750-2017

გოფრირებული პოლიეთილენის ორმამაგი მილი   
DN/OD 315, SN16 ТУ 2.21.21-001-73011750-2017

430,00

M 1:500 ჰორიზონტალურად

M 1:100 ვერტიკალურად

საპროექტო ნიშნული მილის  

ან ღარის მ , 

მიწის საპროექტი 

ნიშნული მ, 

მილის აღნიშვნა 

და იზილაციის ტიპი  

ფუძე

ქანობი, სიგრძე მ, 

მანძილი მ, 

ნომერი ჭის წერტილის , ,
მოხვევის კუთხის 

ნიშნული მ, 

მიწის ნატურალური 

‰

jsr-a1p1-ml-prf-0002-02

komerciuli
direqtori

oparaciaTa
direqtori

d. cirdava

a. gikaSvili

Semsrulebeli:
o. Sanalina

teqnikuri
menejeri

s. Tolordava
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informacia damkveTis Sesaxeb

damkveTi:

ჯეოსილქროუდ

S.p.s Tbilisis satransporto kompania

furceli furclebi 

misamarTi:

q. Tbilisi, Joresis (policiis) q., #7
01.19.22.007.008

obieqti:

#1 avtobaza
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430,00

M 1:500 ჰორიზონტალურად

M 1:100 ვერტიკალურად

საპროექტო ნიშნული მილის  

ან ღარის მ , 

მიწის საპროექტი 

ნიშნული მ, 

მილის აღნიშვნა 

და იზილაციის ტიპი  

ფუძე

ქანობი, სიგრძე მ, 

მანძილი მ, 

ნომერი ჭის წერტილის , ,
მოხვევის კუთხის 

ნიშნული მ, 

მიწის ნატურალური 

‰

profili

K 2 (damTavreba)

wyalmomaragebis da kanalizaciis
gare qseli

გოფრირებული პოლიეთილენის ორმამაგი  
მილი DN/ID 400,

SN16 ТУ 22.21.21-001-73011750-2017

გოფრირებული პოლიეთილენის ორმამაგი  
მილი DN/ID 200,

SN16 ТУ 22.21.21-001-73011750-2017

ბრტყელი გრუნტის  H=0.1მ. (Kშემ.>0.95) ქვიშით მომზადება 

ღარი №5ღარი №7ღარი №4

jsr-a1p1-ml-prf-0002-03

komerciuli
direqtori

oparaciaTa
direqtori

d. cirdava

a. gikaSvili

Semsrulebeli:
o. Sanalina

teqnikuri

menejeri

s. Tolordava

პოზ.4

4
4
0,
98

ღარი №2

3,00

10,40

ДК-1

6,40

4
4
0,
60

20



informacia damkveTis Sesaxeb

damkveTi:

ჯეოსილქროუდ

S.p.s Tbilisis satransporto kompania

furceli furclebi 

misamarTi:

q. Tbilisi, Joresis (policiis) q., #7
01.19.22.007.047

obieqti:

#1 avtobaza

wyalmomaragebis da kanalizaciis

gare qseli

mrgvali sakanalizacio Webis
cxrili

mrgvali sakanalizacio Webis cxrili

jsr-a1p1-ml-kon-0001-01

komerciuli
direqtori

oparaciaTa

direqtori

d. cirdava

a. gikaSvili

Semsrulebeli:
o. Sanalina

teqnikuri

menejeri

s. Tolordava
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